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EP 07
Débit :4.60l/s
Section: DN110

Point d'eau

VP Ø125

VP Ø125

VP Ø125
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VP Ø125 VP Ø125
VP Ø125 VP Ø125
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EP 13
Débit :4.45l/s
Section: DN100

EP 10
Débit :4.45l/s
Section: DN100

EP 11
Débit :3.44l/s
Section: DN100

EP 12
Débit :3.44l/s
Section: DN100

EP 01
Débit :4.25l/s
Section: DN100

EP 02
Débit :4.25l/s
Section: DN100

EP 03
Débit :4.25l/s
Section: DN100

EP 04
Débit :9.20/s
Section: DN110

EP 08
Débit :5.12l/s
Section: DN100

EP 05
Débit :4.60l/s
Section: DN110

EP 06
Débit :4.60l/s
Section: DN110

EP 09
Débit :5.12l/s
Section: DN100

VP SEPARATEUR A GRAISSE ET FOSSE

DE RELEVAGE EU

VP Ø125

VP Ø125

Rejet d'aspiration

Ø100 pvc

Rejet d'aspiration Ø100 pvc

9140m3/h
600x800ht

DEPLACER EDICULE
15cm en haut

9140m3/h
600x800ht

ENCOFFREMENT CF 2 HEURES
(hors lot CVC)

Qv:4669 m3/h
Dim:500x600

Qv:3988 m3/h
Dim:500x400

Qv:1140 m3/h
Dim:500x250ht
Qv:1140 m3/h

Dim:500x250ht
Qv:4530 m3/h
Dim:550x450

Qv:4530 m3/h
Dim:550x450
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